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 NAH által  NAH-1468/2019 számon akkreditált

vizsgáló laboratórium

pH

Kémiai 

oxigénigény 

(KOIk)

Biokémiai 

oxigénigény 

(BOI5)

Ammónia-N Nitrit-N Nitrát-N Kjeldahl – N

Összes 

szervetlen 

nitrogén

Összes nitrogén 

○
Összes  foszfor

Hexánnal 

extrahálható 

anyagok (SZOE)

összes lebegő 

anyag

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

befolyó 8,10 855 290 40,4 0,12 0,8 105 41,4 105,8 11,9 8 492

elfolyó 7,60 35 9 0,04 0,58 11,2 16,5 11,8 28,3 0,87 <2 10

hatérérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 2 15 35

befolyó 8,2 385 291 59,92 0,77 6,5 129 67 135,8 13,8 8,7 286

elfolyó 7,6 49 14 5,96 0,06 4,40 28,3 10,4 32,8 2,18 <2 13

hatérérték  - 200 50 5  -  -  -  - 25 5 15 75

befolyó 8,3 315 106 52,48 0,08 1,1 78 53,66 78,8 10,9 14,8 345

elfolyó 7,7 42,7 17 0,39 0,02 <0,2 8,6 0,4 8,6 0,5 <2 8,1

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35

befolyó 8,4 816 459 101,26 0,09 0,3 215 101,70 215,00 8,65 5,7 298

elfolyó 7,7 36 15 0,48 0,10 2,30 5,9 2,9 8,3 0,87 <2 <10

határérték  - 125 25 10  -  -  -  - 35 5 5 35
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Pusztazámor, 

települési 

szennyvíztisztító 

telep

2024.04.03


